
荷重元量測模組使用說明 

FBs-1LC / FBs-2LC 是 FATEK FBs 系列 PLC 的類比輸入模組的成員。可用於量測

荷重元(Load Cell)產生之微弱信號。本模組將量測信號以 16 位元帶正負號數來表

示。為了能將伴隨於信號之現場雜訊濾除，本模組內也提供了取樣信號平均與自

動零點補償的功能。 

註: 1. FBs-1LC/2LC使用Winproladder I/O組態進行控制需搭配不低於 V4.71的 PLC 

OS 與 Winproladder V3.22 的版本。 

   2. 較早期的 FBs-1LC 若不使用 Winproladder I/O 組態進行控制，依舊能正常使

用 Ladder 程式進行控制。 

3. 若同時存在 FBs-1LC 與 FBs-2LC，請務必使用 Winproladder I/O 組態進行控

制。 

1  FBs-PLC 荷重元量測模組之種類與功能規格 

FBs-1LC/ FBs-2LC 荷重元量測模組 

 

規格 FBs-1LC FBs-2LC 

通道數 1 通道 2 通道 

A/D 轉換元件 24 位元 Δ-Σ A/D 

分解能力 16 位元(含符號位元) 

佔用 I/O 點數 1 個 IR(輸入暫存器)及 8 點 DO 

轉換速率 5 / 10 / 25 / 30 / 60 / 80 Hz 1 / 3 / 5 / 8 Hz 

非線性度 0.01%滿刻度@25℃ 

零點漂移 0.2 μV/℃ 

增益漂移 10 ppm/℃ 

激勵電壓 5V, 最大可推 250Ω 負載. 

靈敏度 2mV/V, 5mV/V, 10mV/V,20mV/V 

軟體濾波方式 移動式平均 

取樣平均次數 1~8 次可選 

隔離 變壓器(電源)及光藕合器(信號) 

指示燈 5V 電源 LED 

外部供應電源 24V-15%/+20%, 2VA 

內部功率損耗- 5V, 100mA 

工作溫度 0 ~ 60 ℃ 

儲存溫度 -20 ~ 80 ℃ 

接線機構 40(W)x90(H)x80(D) mm 

 



2  使用 FBs-PLC 荷重元模組之步驟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  荷重元模組之量測規劃步驟 

於系統組態中點選 I/O 組態： 

 

 

                                                   點選〝LC 模組〞： 

 

出現設定畫面後，可直接規劃欲用來量測之荷重元模組： 

 

開始 

將荷重元模組串接於 PLC 擴充介面，並完成

24VDC 電源及荷重元量測輸入配線。 

執行 WinProladder，於荷重元模組規劃頁面

中，將荷重元規劃表格起始暫存器、荷重元

讀值起始暫存器、荷重元量測起始工作暫存

器填妥後，便可於暫存器中直接讀取量測值。 

專案名稱 

系統組態 

I/O 組態 



1.﹝荷重元規劃表格起始暫存器﹞： 

指定儲存荷重元規劃表格之起始暫存器號碼，可以為以下的格式 

RXXXX 或 DXXXX  需注意設定的暫存器號碼必須在停電保持區內 

荷重元規劃表格共佔用 4+ N 個暫存器(N=荷重元模組數量)。 

如上圖範例，R5000 ～ R5005 用於儲存荷重元規劃表格。 

  

2.﹝荷重元讀值/控制起始暫存器﹞： 

荷重元模組各通道的原始讀值、控制參數及執行狀態會集中存放在一指

定的連續暫存器區。請在此欄位輸入此連續暫存器區的起始暫存器號碼，

輸入如 RXXXX 或 DXXXX。 

一個通道會連續佔用 16 個暫存器。 

如上圖範例，第一個通道佔用 R0～R15。 

 

3.﹝荷重元量測起始工作暫存器﹞： 

荷重元模組運作時需配置一塊連續的輔助工作暫存器區以供其內部處

理用。請在此欄位輸入此連續暫存器區的起始暫存器號碼，輸入如

RXXXX 或 DXXXX。 

荷重元量測工作暫存器共佔用(N×4)+5 個暫存器(N=荷重元模組數量)。 

如上圖範例，D0～D12 為荷重元量測工作暫存器。 

 

註：上述三項設定為所有 Load Cell 模組共用 

 

【荷重元模組安裝顯示與規劃視窗】 

4.﹝模組安裝資訊 (1～16)﹞： 

顯示該模組名稱與該模組所佔用之實際 I/O 位址，共有下列兩種模組。 

○1   FBs-1LC (1 通道荷重元模組) 

○2   FBs-2LC (2 通道荷重元模組) 

 

5.﹝Span Ch0# / Ch1#﹞：通道的量測範圍，有 0~10mV(2mV/V)、0~25mV(5mV/V)、 

        0~50mV(10mV/V)、0~100mV(20mV/V)可供選擇。 

 

6.﹝更新速率﹞：選擇量測的更新速率 

  ○1   FBs-1LC 有 5 / 10 / 25 / 30 / 60 / 80 Hz 可供選擇 

○2   FBs-2LC 有 1 / 3 / 5 / 8 Hz 可供選擇 

 

7.﹝量測平均﹞：選擇量測平均次數，有不平均、2 次平均、4 次平均、8 次平均 

可供選擇 。 

 



4  荷重元量測讀值/控制暫存器內部資料格式 

假設荷重元讀值/控制起始暫存器為 R。 

 

暫存器  

+偏移 

內容說明 讀/寫 

R+0 工程重量讀值 讀 

R+1 原始讀值(目前讀值 – 零點值) 讀 

R+2 滿刻度工程重量值，允許設定最大值為 32767 寫 

R+3 Bit 0 – 扣重/歸零設定 

Bit 1 – 滿刻度參考點設定 
寫 

R+4 自動零點範圍設定 (範圍 0~255) 寫 

R+5 Bit 0 – 設定錯誤指示 

Bit 1 – 超重或感應器斷線指示 

讀 

R+6 SPAN 值( 滿刻度參考點 – 設定的零點值 ) 讀 

R+7 執行扣重/歸零時設定的零點值 讀 

R+8 自動零點運作時測出的目前的零點值 讀 

R+9 系統使用 讀 

R+10~15 預留  

 

※一個通道會連續佔用 16 個暫存器。 

 

註： 

1. 以上暫存器中 R+2、R+3、R+4 由使用者設定，其他暫存器由系統設定 

2. 暫存器 R+3：若 Bit 0 = 1，表示設定扣重/歸零；Bit 1 = 1，表示設定滿刻度參 

  考點，同時設定 SPAN 值。 

3. 必要時使用者可以利用 R+2 與 R+6 自行做工程轉換 

4. 錯誤指示包含以下檢查 

 .滿刻度工程重量值(R+2) 或 SPAN 值(R+6) 為零或負值 

5. 自動零點設定： 

   LC 模組經長時間的使用後零點值有可能會產生飄移,利用此功能可以自動將

零點的飄移加以補償. 

應用時利用 R+4 的內容值來設定可允許的零點飄移範圍(單位是 A/D 的計數值),

當零點飄移值落在此設定範圍內系統會自動加以補正。此值須配合實際的最小量

測值來設定. 值若設太大則會將實際的量測值誤以為零點飄移值致無法量測. 

   若範圍設定 = 0，關閉自動零點功能。 

6. D4052 - 自動零點延遲時間，範圍 1000 ~ 5000 (mS)，預設 3000 (mS)。 



5  荷重元量測有關暫存器說明 

荷重元安裝狀態設定 

 R4016 ： B0=1，代表第 1 個通道有安裝…，B15=1，代表第 15 個通道有

安裝。（ R4016 內定值為 FFFFH） 

 R4017 ： B0=1，代表第 16 個通道有安裝…，B15=1，代表第 31 個通道有

安裝。（ R4017 內定值為 FFFFH） 

 當荷重元有安裝時（對應之位元設為 1），系統會對荷重元作斷線偵測，如 

荷重元有斷線時，會顯示斷線值( -32760 )。   

 當荷重元無安裝時（對應之位元設為 0），系統不作荷重元斷線偵測，其量

測值為 0。   

 使用者可根據實際安裝狀況或需求，由程式控制 R4016 與 R4017 之各位 

元得到所需之結果。 

 

 

6  荷重元模組之 I/O 定址說明 

 

每片荷重元模組在實際 I/0 定址上會佔用 1 個數值輸入(Input Register)及 8 

點數位輸出(Digital Output)；如果荷重元模組之後有接其它擴充模組，則該模組

之 I/O 定址必須將荷重元模組所佔有之點數加入計算才能正確定址。對於擴充

模組之 I/O 編號可很容易由 WinProladder 所提供之 " I/O 編號配置狀態" 查詢

得知。 

  



6  荷重元模組之配線示意圖 

FBs-1LC 模組之接線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

24V+

24V-

R

+EXC

CH0-

CH0+

Load Cell

+5V

-EXC

A/D
R

+

-

24V

24-Bit

R

Δ-Σ

16-Bit Data

 



FBs-2LC 模組之接線 
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